IV. Далее необходимо заполнять расчетные листы, заполнять их нужно только цифрами, без ссылок и/или формул.

* Рабочая мощность электростанций определяется по формуле:
Nраб = Nуст - Nогр - Nрем ,
где:    Nуст – установленная мощность электростанции на начало расчетного месяца.
Nогр – среднемесячное снижение мощности из-за наличия ограничений.
Nрем – среднемесячное снижение мощности из-за вывода энергетического оборудования во все виды плановых ремонтов, включая консервацию.
* Плановые графики ремонтов энергетического оборудования и величины ограничений мощности подлежат согласованию с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке.

* Расход теплоэнергии на производственные нужды включает только расходы теплоэнергии, связанные с производством тепловой и электрической энергии.
*Полезный отпуск тепловой энергии (п. 17) – объем отпуска тепловой энергии, поставляемый с коллекторов источников тепловой энергии, уменьшенный на расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
V. Листы «Ф9», «Ф10» являются полностью расчетными и предназначены, в основном, для сведения данных прогнозного баланса по региону.

